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1. Allgemeine Informationen

Diese Anleitung enthält wichtige Informationen über die sachgerechte 
Installation und den Betrieb Ihres Rauchwarnmelders. Lesen Sie vor der 
Montage und Inbetriebnahme des Rauchwarnmelders diese Montage-
anleitung vollständig durch und bewahren Sie diese auf.

Im Brandfall breitet sich tödlicher Rauch schnell und oft unbemerkt in der 
gesamten Wohnung aus. Der lisa-Funk-Rauchwarnmelder warnt frühzei-
tig vor den tödlichen Brandgasen. Ein ausgelöster Alarm wird somit auf 
den Empfängergeräten des lisa-Signalsystems wiedergegeben.

Die Elektronik des Rauchwarnmelders ist so stromsparend ausgelegt, 
dass mit einer Batterie eine typische Lebensdauer des Rauchwarnmel-
ders von 10 Jahren erreicht wird.

Die Humantechnik GmbH haftet nicht für Aufwände und Kosten, wel-
che durch das Alarmieren einer hilfeleistenden Stelle, wie zum Beispiel 
Wachdienst oder Feuerwehr, entstehen können.

2. Sicherheitshinweise

Rauchwarnmelder dienen der frühzeitigen Warnung von Personen 
vor Brandrauch und Bränden, so dass diese dem Gefahrenereignis 
angepasst reagieren können. Rauchwarnmelder können Brände 
weder verhindern noch löschen.
Dieser Rauchwarnmelder reagiert frühzeitig und zuverlässig auf Schwel-
brände und auf offene Brände mit Rauchentwicklung. Erkennt der Melder 
Rauch, so signalisiert er dies akustisch durch einen lauten Alarmton und 
optisch in Form einer blinkenden roten Anzeige und durch eine Signal-
auslösung über das lisa-Sendemodul.
Achten Sie darauf, dass die Rauchwarnmelder in ausreichender Stück-
zahl eingesetzt werden. Nur so kann eine komplette Überwachung erfol-
gen und maximale Sicherheit erreicht werden (siehe Seite 9).
Der Rauchwarnmelder darf nicht überstrichen und die Raucheintrittsöff-
nungen dürfen nicht abgeklebt werden.
Die richtige Montage des Rauchwarnmelders und die Einhaltung der 
Wartungs- und Pflegehinweise sind für den reibungslosen Betrieb des 
Rauchwarnmelders erforderlich. Humantechnik empfiehlt Planung, Ein-
bau, Inbetriebnahme und Wartung gemäß der DIN EN 14676.
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3. Hinweis für Renovierungsarbeiten

Montieren Sie den Rauchwarnmelder erst nach Abschluss aller Arbei-
ten (Umbau, Renovierung, usw.).
Sind Rauchwarnmelder vor Beginn der Arbeiten bereits installiert wor-
den, müssen sie entweder entfernt oder abgedeckt werden.
Die demontierten Rauchwarnmelder müssen während der Arbeit vor 
Staub oder ähnlichem geschützt werden (z.B.: in Plastiktüte aufbewah-
ren).

Wichtig: 
Nach Abschluss aller Arbeiten müssen die Rauchwarnmelder 
wieder montiert bzw. die Abdeckung entfernt werden. Ein nicht 
montierter oder noch abgedeckter Rauchwarnmelder kann seine 
Funktion nicht erfüllen und ist somit wirkungslos.

Der Einsatz der Rauchwarnmelder in Umgebungen mit hohem Staub- 
und Schmutzaufkommen kann die Lebenserwartung der Melder auf-
grund der schnelleren Verschmutzung einschränken.

4. Verhalten im Brandfall

1. Menschen retten
Warnen Sie Ihre Mitbewohner

Verlassen Sie sofort den Raum/das Gebäude und schlie-
ßen Sie auf ihrem Weg nach draußen alle Türen, um eine 
schnelle Rauch- und Brandausbreitung zu verhindern. 

Halten Sie sich bei dichtem Rauch nahe dem Boden auf.
Kontrollieren Sie ob alle Personen den Raum/das Ge-
bäude verlassen haben. Sollten Sie aus irgendeinem 
Grund den Raum/das Gebäude nicht verlassen können, 
so schließen Sie alle Türen, dichten alle Ritzen und Schlit-
ze ab und machen Sie am Fenster auf sich aufmerksam.

2. Feuerwehr rufen
Rufen Sie die Feuerwehr erst, wenn Sie sich in Sicher-
heit befinden.

3. Feuer löschen
Bekämpfen Sie den Brand nur dann selbst, wenn Sie 
sich nicht in Gefahr bringen.
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5. Eigenschaften des lisa-Funk-Rauchwarnmelders

Automatische Betriebsbereitschaft
Nach dem Eindrehen in den Sockel geht der Rauchwarnmelder auto-
matisch in Betrieb.

Stummschaltung
Bei einem Alarm kann das Signal des Rauchwarnmelders durch Druck 
auf den Testtaster für 10 Minuten stumm geschaltet werden. 

Eigenständige Funktionsprüfung
Der Rauchwarnmelder überprüft seine Funktionsfähigkeit selbst, Stö-
rungen oder eine entladene Batterie werden durch Warntöne und eine 
Kontroll-LED angezeigt.

10 Jahre Batterielebensdauer
Der Rauchwarnmelder besitzt zwei fest eingebaute Batterien: Eine für 
den Rauchwarnmelder selbst und eine zweite zum Betrieb des Zu-
satzmoduls. Sollte eine dieser Batterien verbraucht sein, so MUSS der 
Rauchwarnmelder ausgetauscht werden. Die Lebensdauer der Batte-
rien beträgt 10 Jahre. Nach dieser Zeit sollte der Rauchwarnmelder 
ohnehin ausgetauscht werden.

6. Montageort und Projektierung

Montieren Sie in jedes Schlaf- und Kinderzimmer sowie in Fluren 
und Fluchtwegen mindestens einen Rauchwarnmelder!
Länderspezifische Richtlinien sind zu beachten!
Für die optimale Ausstattung montieren Sie in alle Zimmer und Flure 
mindestens einen Rauchwarnmelder.
Montieren Sie die Rauchwarnmelder so, dass Brandrauch den Mel-
der ungehindert erreichen und so eine frühzeitige Erkennung erfolgen 
kann.

RM2438-2_lisa-Guardion_DE_NL_FR_2018-07.indd   8 24.07.2018   15:59:23



9

5. Eigenschaften des lisa-Funk-Rauchwarnmelders

Automatische Betriebsbereitschaft
Nach dem Eindrehen in den Sockel geht der Rauchwarnmelder auto-
matisch in Betrieb.

Stummschaltung
Bei einem Alarm kann das Signal des Rauchwarnmelders durch Druck 
auf den Testtaster für 10 Minuten stumm geschaltet werden. 

Eigenständige Funktionsprüfung
Der Rauchwarnmelder überprüft seine Funktionsfähigkeit selbst, Stö-
rungen oder eine entladene Batterie werden durch Warntöne und eine 
Kontroll-LED angezeigt.

10 Jahre Batterielebensdauer
Der Rauchwarnmelder besitzt zwei fest eingebaute Batterien: Eine für 
den Rauchwarnmelder selbst und eine zweite zum Betrieb des Zu-
satzmoduls. Sollte eine dieser Batterien verbraucht sein, so MUSS der 
Rauchwarnmelder ausgetauscht werden. Die Lebensdauer der Batte-
rien beträgt 10 Jahre. Nach dieser Zeit sollte der Rauchwarnmelder 
ohnehin ausgetauscht werden.

 DE6. Montageort und Projektierung

Montieren Sie in jedes Schlaf- und Kinderzimmer sowie in Fluren 
und Fluchtwegen mindestens einen Rauchwarnmelder!
Länderspezifische Richtlinien sind zu beachten!
Für die optimale Ausstattung montieren Sie in alle Zimmer und Flure 
mindestens einen Rauchwarnmelder.
Montieren Sie die Rauchwarnmelder so, dass Brandrauch den Mel-
der ungehindert erreichen und so eine frühzeitige Erkennung erfolgen 
kann.

Mindestausstattung Optimale Ausstattung

Schlafzimmer

Schlafzimmer

Schlafzimmer

Bad Küche

Flur Wohnzimmer

Schlafzimmer
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Mindestausstattung Optimale Ausstattung

Küche Flur Wohn-
zimmer

Schlaf-
zimmer

Flur Bad

Keller

Folgende Räume sollten nicht mit Rauchwarnmeldern ausgestattet werden:
- Küche und Badezimmer:  Dampf kann zu einer Fehlauslösung führen
- Garage:  Fahrzeugabgase können eine Fehlauslösung verursachen

Rauchwarnmelder dürfen nicht im Freien eingesetzt werden.

6.1 Positionierung von Rauchwarnmeldern 

Der Rauchwarnmelder überwacht eine Fläche von 60 m² bei einer Raum-
höhe von max. 6 m. Räume mit einer Fläche von >60 m² benötigen meh-
rere Rauchwarnmelder.
Gemäß Anwendungsnorm DIN 14676 müssen Rauchwarnmelder an der 
Decke, vorzugsweise in Raummitte in einem Mindestabstand von 0,5 m 
zu allen Einrichtungsgegenständen und Hindernissen (Wände, Lampen, 
Klimageräte usw.) montiert werden.
Wird der Melder in einem Dachspitz montiert, so muss er bei einer 
Dachneigung
- 

-
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von bis zu 20° wie bei einer horizontalen Decke behandelt werden

von mehr als 20° mindestens 0,5 m bis maximal 1 m von der 
Deckenspitze entfernt an die Decke/das Dach montiert werden.
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Anordnung von Rauchwarnmeldern in Räumen mit be-
sonderer Geometrie

In Treppenhäusern ist in der obersten Etage mindestens ein Rauch-
warnmelder zu installieren. Ein Rauchwarnmelder auf jeder Ebene wird 
empfohlen.

Bei Podesten und Galerien, die breiter als 2 m und eine Fläche größer 
als 16m² besitzen ist ebenfalls die Anbringung eines Rauchwarnmel-
ders erforderlich.

Ist die Zimmerdecke durch Balken unterteilt, ist Folgendes zu beachten:
Deckenbalken und Unterzüge, die nicht mehr als 20 cm Raumtiefe be-
sitzen, können unberücksichtigt bleiben. Hier kann der Rauchwarnmel-
der in einem Deckenfeld oder auf einem Deckenbalken, vorzugsweise 
in der Raummitte, montiert werden. 
Sind jedoch die Balken oder Unterzüge höher als 20 cm, bestimmt 
die Gesamtfläche aller Deckenfelder den Montageort. Bei einer De-
ckenfeldfläche von über 36 m² ist in der Mitte jedes Deckenfeldes ein 
Rauchwarnmelder zu montieren. 
Bei einer Deckenfeldfläche gleich oder kleiner 36 m² kann der Rauch-
warnmelder in einem Deckenfeld oder auf einem Deckenbalken, vor-
zugsweise in der Raummitte, montiert werden.

     geradliniger Flur oder Gang                               rechtwinkliger Flur oder Gang

     in großen Fluren und Gängen                                   in Eckbereichen

Wand

W
an

d

W
an

d

W
an

d
Anordnung von Rauchwarnmeldern in Fluren und Gängen 

In Räumen und Fluren mit einer Breite von < 1m ist der Rauchwarnmel-
der mittig an der Decke zwischen den Wänden zu montieren.

In Fluren und Gängen mit einer max. Breite von 3 m, darf der Abstand 
zwischen zwei Rauchwarnmeldern max. 15 m betragen. Der Abstand 
zur Stirnseite eines Flures darf nicht mehr als 7,5 m betragen.
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7. Installation des Rauchwarnmelders

Um Verletzungen vorzubeugen, muss das Gerät gemäß dieser Installati-
onsanweisung zuverlässig an der Decke befestigt werden.

Schraub/Dübel-Montage:

Verwenden Sie für die Montage des Rauchwarnmelders das mitgelieferte 
Befestigungsmaterial. Werden andere Schrauben eingesetzt, dürfen die-
se nicht mehr als 5 mm in den Sockel hineinragen. Die Montagefläche 
muss eben sein! Die kleine Selbstklebefläche dient nur zur Positions-
findung und ist nicht zur Befestigung des Rauchmelders geeignet!

1. Halten Sie den Sockel an den vorgesehenen Montageort. Zeichnen Sie 
    die Position der beiden Löcher an.
2. Bohren Sie die Löcher mit einem entsprechenden Bohrer.
3. Stecken Sie die Dübel in die Löcher.
4. Den Sockel leicht an die Decke schrauben, den Sockel an die Decke
    drücken und dann die Schrauben - nicht zu fest - anziehen.
5. Den Melder so auf den Sockel setzen, dass die Markierungen aufein-
    ander zeigen.
6. Den Melder im Uhrzeigersinn drehen bis der Sockel im Rauchwarn-
    melder versinkt und am Ende einrastet. Nach dem Eindrehen des Mel-
    ders in den Sockel geht er automatisch in Betrieb.

 Beachten Sie beim Umgang mit Elektrowerkzeugen stets die 
 Anweisungen des Herstellers und tragen Sie geeignete Schutz-
 ausrüstung (z. B. Schutzbrille). Bitte überprüfen Sie vor dem 
Bohren, ob in den Wänden Stromkabel und Wasserleitungen verdeckt 
verlaufen. Im Zweifelsfall ist die Verwendung eines Kabel-/Leitungssuch-
geräts zu empfehlen. 

Befestigung mit Klebepad:

Zur Klebemontage sollte nur das großflächige Original-Klebepad ver-
wendet werden. Dieses muss separat bestellt werden. Die vorhandene 
kleine Selbstklebefläche ist nicht zur Befestigung des Rauchmel-
ders geeignet!
Oberflächen auf denen das Klebepad montiert werden soll, müssen 
glatt, eben, unbeschädigt, sauber und frei von Staub, Fett und Lösemit-
teln sein. Das Klebepad darf nicht auf porösen Oberflächen z.B. Gips, 
Emulsionsfarbe, Sperrholz, Span- und Hartfaserplatten, kreidenen oder 
losen Anstrichen, bröselndem Putz oder verschmutzten Oberflächen 
eingesetzt werden. 
 Klebepads können nach der Demontage Rückstände hinter- 
 lassen! Die Verwendung des Klebepads erfolgt immer auf
 eigene Verantwortung.
Beachten Sie bei der Verwendung des Klebepads dessen Montageanleitung.
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glatt, eben, unbeschädigt, sauber und frei von Staub, Fett und Lösemit-
teln sein. Das Klebepad darf nicht auf porösen Oberflächen z.B. Gips, 
Emulsionsfarbe, Sperrholz, Span- und Hartfaserplatten, kreidenen oder 
losen Anstrichen, bröselndem Putz oder verschmutzten Oberflächen 
eingesetzt werden. 
 Klebepads können nach der Demontage Rückstände hinter- 
 lassen! Die Verwendung des Klebepads erfolgt immer auf
 eigene Verantwortung.
Beachten Sie bei der Verwendung des Klebepads dessen Montageanleitung.
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8. Diebstahl- und Entnahmeschutz

Zur Sicherung des Rauchwarnmelders gegen die Entnahme durch
Unbefugte kann eine Sperrfunktion aktiviert werden:

1.

2.

Brechen Sie die vorgesehene Stelle 
im Rauchwarnmeldergehäuse aus und 
drehen Sie den Rauchwarnmelder im 
Uhrzeigersinn in den Sockel, bis die 
Sperrzunge des Sockels im Rauch-
warnmeldergehäuse einrastet.

Zum Wiederlösen des Rauchwarn-
melders: Drücken Sie die Sperrzunge 
des Sockels unter Zuhilfenahme eines 
spitzen Gegenstandes (z. B. Schrauben-
zieher, Stricknadel)  zurück und drehen 
Sie den Rauchwarnmelder gegen den 
Uhrzeigersinn heraus.

Sollbruchstelle

Sperrzunge

Testtaste

9. Funktionen der Testtaste

Nach dem Eindrehen des Melders in den Sockel geht er automatisch in 
Betrieb. Die Kontroll-LED der Testtaste leuchtet im Normalbetrieb 1 x kurz 
pro Minute rot auf. Über den Testtaster werden die folgenden Funktio-
nen am Rauchwarnmelder betätigt:

-  Durch kurzes Drücken auf die Testtaste können Sie einen aktiven 
 ausgelösten Alarm ausschalten.

-  Stummschalte-Funktion:
 Falls durch bestimmte Tätigkeiten (Kochen, Backen) Fehlalarme 
 wahrscheinlich sind, kann während eines aktiven ausgelösten Alarms 
 durch 1 Sekunde Drücken auf die Testtaste  der Alarm für 10 Minuten 
 stummgeschaltet werden.  In dieser Zeit wird die Empfindlichkeit 
 des Rauchwarnmelders herabgesetzt. Anmerkung: Sollte während 
 dieser Zeit die Rauchbelastung zunehmen, so geht der Rauchwarnmelder 
 in den Alarmzustand zurück. Die Kontroll-LED leuchtet während der 
 Stummschaltung alle 8 Sekunden auf. Nach Ende der Stummschalt-
 zeit sind zwei Pieptöne zu hören. 

- Durch 3 Sekunden Drücken auf die Testtaste wird der Rauchwarnmelder 
 auf seine Funktion geprüft. Der Alarmton wird ausgelöst, die Kontroll-
 LED blinkt rasch und ein Feueralarm-Signal wird an alle Lisa-Empfän-
 ger innerhalb der Reichweite gesendet.
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10. Wartung und Pflege

Um die Funktionssicherheit des Melders gewährleisten zu können, ist 
entsprechend der DIN 14676 mindestens einmal im Abstand von 12 
Monaten (Schwankungsbreite ± 3 Monate), eine Wartung durchzufüh-
ren. Gehen Sie hierbei folgendermaßen vor:

Entstauben Sie bei Bedarf den Melder mit einem weichen Tuch.1.

Entfernen Sie bei Bedarf Verschmutzungen mit einem feuchten 
Lappen. Verwenden Sie dazu keine Reinigungsmittel.

2.

Sichtprüfung:
Sind Raucheintrittsöffnungen frei?
Ist der Rauchwarnmelder beschädigt?
Ist ein Freiraum > 0,5 m um den Rauchwarnmelder vorhanden?
Wurde die Raumnutzung geändert?

3.

4. Funktionstest durch Betätigen der Testtaste durchführen.

11. Ursachen und Vermeidung von Fehlalarmen

Der Rauchwarnmelder kann durch Dämpfe, feinem Staub, Kondensa-
tion und Tabakrauch ausgelöst werden.  Auch das Eindringen kleiner 
Insekten in das Rauchwarnmeldergehäuse kann einen Alarm auslösen. 
Montieren Sie den Rauchwarnmelder fern solcher möglichen Fehl-
alarmquellen. Beachten Sie Punkt 6 „Montageort und Projektierung“.

Vorgehensweise bei vermutetem Fehlalarm:

-  Drücken Sie die Testtaste um den aktuellen Alarm auszuschalten.

Zu Ihrer Sicherheit sollten Sie trotzdem umgehend:

-  Den Wohnbereich auf kleine Brandherde überprüfen. 

-  Den Wohnbereich auf Rauchquellen überprüfen. 

Falls es häufig zu Fehlauslösungen kommt, sollten Sie eine andere 
Platzierung des Rauchwarnmelders erwägen.

Die Testergebnisse sind zu dokumentieren. 
Ein entsprechendes Formular kann unter
http://www.humantechnik.com/service
heruntergeladen werden.
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12. Funktions-Warnmeldungen

Der Lisa-Rauchwarnmelder überprüft seine Funktionsfähigkeit selbst-
ständig. Gefundene Störungen werden folgenderweise angezeigt:

Funktionswarnung:

Alle 48 Sekunden leuchtet die Kontroll-LED 2 x rot auf und 2 Pieptöne
werden ausgelöst: Dies bedeutet dass ein interner Fehler des Rauch-
warnmelders vorliegt (z.B. ausgelöst durch abgelagertem Staub auf 
dem Sensor) und der Rauchwarnmelder nicht mehr zuverlässig funk-
tioniert. 

Batteriewarnung:

Alle 48 Sekunden leuchtet die Kontroll-LED 1 x rot auf und 1 Piepton 
wird ausgelöst: Dies bedeutet dass die fest eingebauten Batterien des 
Rauchwarnmelders sich dem Ende ihrer Lebensdauer nähern. 

In beiden Fällen sollte der Rauchwarnmelder zu Ihrer Sicherheit 
umgehend ersetzt werden.

13. Hinweise für das lisa-Funkmodul

Funktionsprinzip
Der Funk-Rauchwarnmelder A-2438-0 sendet im Brandfall einen Feu-
eralarm drahtlos (868,35 MHz) an einen oder mehrere in Funkreichwei-
te befindliche lisa-Funk-Empfängergeräte.

Einstellen des richtigen Funkkanals
Durch ein spezielles digitales Übertragungsverfahren ist das fehlerfreie 
Erkennen der Funksignale gewährleistet. Dieses Verfahren ermöglicht 
auch das Einstellen von 10 verschiedenen Funkkanälen. Ab Werk sind 
alle Funk-Rauchwarnmelder auf Kanal 0 eingestellt. 
Nur wenn in einem Haus Anlagen von verschiedenen Benutzern be-
trieben werden, müssen die Geräte der einzelnen Benutzer auf unter-
schiedliche Funk-Kanäle eingestellt werden.
Hierzu öffnen Sie den Sockel des Rauchwarnmelders und stellen den 
Kanalwahlschalter des Funkmoduls auf die gewünschte Kanalnummer 
ein.

Testfunktion 
Mit dem Testknopf auf der Zusatzplatine kann die Funktion des Funk-
moduls überprüft werden. Bei diesem Test sendet der Funk-
rauchwarnmelder ein allgemeines Alarmsignal an die Empfänger.
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Batterie leer-Anzeige
Eine permanent leuchtende »Batterie-leer-Anzeige« bedeutet, dass die 
eingesetzte Batterie nahezu entladen ist. Der Rauchwarnmelder muss 
ausgetauscht werden.
Ein kurzes Aufleuchten der »Batterie-leer-Anzeige« im Sendebetrieb 
hat keine Bedeutung.

Kanalwahlschalter
Testknopf

Batterie-leer-Anzeige

14. Entsorgungshinweis

 Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.
 Als Endnutzer sind Sie gesetzlich zur Rückgabe gebrauchter
 Batterien verpflichtet. Batterien können nach Gebrauch 
 an den Verkäufer oder in den dafür vorgesehenen Rücknah-
mestellen (z.B. in kommunalen Sammelstellen oder im Handel) unent-
geltlich zurückgeben werden. 
Sie können ebenfalls per Post an den Verkäufer zurückgesendet wer-
den. Der Verkäufer erstattet auf jeden Fall das Briefporto für den Rück-
versand Ihrer Altbatterie.

Der Rauchwarnmelder wird unter den strengen Kriterien des Qualitäts- 
und Umweltmanagementsystems gemäß DIN ISO 9001 produziert. Er 
erfüllt die gesetzlichen RoHS Anforderungen und ist frei von allen ver-
botenen Stoffen.

Die Batterie ist fest in den Melder eingebaut und kann nicht
getauscht werden.
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15. Technische Daten

Akustischer Alarm

Akustische Alarmwahrnehmung

Anwendungsbereich

Bedienung

Betriebszustandsanzeige

Spannungsversorgung Melder

Spannungsversorgung Funkmodul

Batteriekapazität

Batterielebensdauer Melder

Batterielebensdauer Funkmodul 

Automatische Selbstüberwachung 

Diebstahlschutz

Betriebsumgebungstemperatur

Umgebungsbedingung Feuchte (dauernd, ohne Betauung)

Abmessungen Höhe/Durchmesser

Gewicht mit Sockel

RoHS/WEEE konform

Schalldruck über 85 dB (3 m)

Frequenzoptimierung für menschliches Gehör

Nach DIN 14676

Über Testtaste

gelb / rot

1 x Lithiumbatterie 3,0 V fest eingebaut

1 x Lithiumbatterie 3,0 V fest eingebaut

je 2,2 Ah

typisch 10 Jahre

typisch 10 Jahre

Ja

mittels Sperrzunge

0°C bis 55°C

max. 70% rel/F

50 mm x ø 95,5 mm

155 g

Ja

15. Batteriestandzeit

Die Standzeit von typisch 10 Jahren wird unter folgenden Beding-
ungen erreicht:

Pro Jahr dürfen zwölf Funktionstests gemacht werden und es darf pro 
Jahr ein Vollalarm für 90 Sekunden anstehen.
Zusätzlich dürfen eine Inbetriebnahme und zwei Reichweitentests 
während der gesamten Laufzeit pro Jahr durchgeführt werden.

Die Batterie ist fest verbaut und kann nicht ohne gewaltsames 
Öffnen des Rauchwarnmelders entnommen werden. Bei einer ge-
waltsamen Öffnung entfällt die Garantieleistung.

 Bitte achten Sie darauf, dass die Batterien keiner übermä-
 ßigen Wärmequelle wie Sonneneinstrahlung, Feuer oder 
 dergleichen ausgesetzt werden. Bei übermäßiger Hitzeein-
wirkung droht Explosionsgefahr!
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Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen gemäß den Richtlinien dern der 
Europäischen Union. Die Konformität wird durch das CE-Zeichen auf 
dem Gerät bestätigt. 

EN 60950-1: 2006 + A11: 2006 + A1: 2010 + A12: 2011
EN 14604: 2005 + AC: 2008
RoHS: Directive 2011 / 65 / EC
WEEE: Directive 2002 / 96 / EC

CE Konformitätserklärungen stehen im Internet unter
www.humantechnik.com /service
zur Verfügung.
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1. Algemene informatie

Deze handleiding bevat belangrijke aanwijzingen voor de correcte instal-
latie en werking van de rookmelder. Lees deze handleiding volledig door 
en bewaar deze voordat u de rookmelder installeert en in bedrijf stelt. 

Bij brand verspreidt de dodelijke rook zich snel, vaak onopgemerkt, door 
de hele woning. Signolux rookmelders waarschuwen vroegtijdig voor do-
delijke brandgassen. Een alarm wordt geactiveerd en verzonden naar de 
ontvangers van het signalisatiesysteem RF lisa.

De elektronica van deze rookmelders is ontworpen voor een gemiddelde 
levensduur van 10 jaar van de rookmelder met batterijvoeding. 

HUMANTECHNIK GmbH is niet aansprakelijk voor de vergoedingen en 
kosten die kunnen voortvloeien uit een interventie, zoals bijvoorbeeld 
van brandweerlieden.

2. Veiligheid

Rookmelders worden gebruikt om mensen vroegtijdig te waar-
schuwen bij brand en rookontwikkeling, zodat ze adequaat op 
het gevaar kunnen reageren. Rookmelders kunnen branden niet 
voorkomen of bestrijden.
Deze rookmelder reageert vroegtijdig en betrouwbaar op smeulbran-
den en gedeclareerde branden met rookuitstoot. Als de melder rook 
opneemt, meldt hij dit met een luid hoorbaar alarm en een knippe-
rend rood lampje, net als een signaleringssysteem Signolux op actieve 
ontvangers. Zorg ervoor dat u voldoende rookmelders gebruikt. Alleen 
op deze manier kan een volledige bewaking en maximale veiligheid 
worden bereikt (zie pagina 35). 
De rookmelder mag niet geschilderd worden en de rookpenetra-
tie-openingen mogen niet afgedekt worden. Voor een storingsvrije wer-
king van de rookmelder is het noodzakelijk dat de rookmelder correct 
wordt geïnstalleerd en de onderhouds- en servicehandleiding wordt 
opgevolgd. 
Humantechnik adviseert de planning, installatie, inbedrijfstelling en het 
onderhoud volgens DIN EN 14676.
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de hele woning. Signolux rookmelders waarschuwen vroegtijdig voor do-
delijke brandgassen. Een alarm wordt geactiveerd en verzonden naar de 
ontvangers van het signalisatiesysteem RF lisa.

De elektronica van deze rookmelders is ontworpen voor een gemiddelde 
levensduur van 10 jaar van de rookmelder met batterijvoeding. 

HUMANTECHNIK GmbH is niet aansprakelijk voor de vergoedingen en 
kosten die kunnen voortvloeien uit een interventie, zoals bijvoorbeeld 
van brandweerlieden.

2. Veiligheid

Rookmelders worden gebruikt om mensen vroegtijdig te waar-
schuwen bij brand en rookontwikkeling, zodat ze adequaat op 
het gevaar kunnen reageren. Rookmelders kunnen branden niet 
voorkomen of bestrijden.
Deze rookmelder reageert vroegtijdig en betrouwbaar op smeulbran-
den en gedeclareerde branden met rookuitstoot. Als de melder rook 
opneemt, meldt hij dit met een luid hoorbaar alarm en een knippe-
rend rood lampje, net als een signaleringssysteem Signolux op actieve 
ontvangers. Zorg ervoor dat u voldoende rookmelders gebruikt. Alleen 
op deze manier kan een volledige bewaking en maximale veiligheid 
worden bereikt (zie pagina 35). 
De rookmelder mag niet geschilderd worden en de rookpenetra-
tie-openingen mogen niet afgedekt worden. Voor een storingsvrije wer-
king van de rookmelder is het noodzakelijk dat de rookmelder correct 
wordt geïnstalleerd en de onderhouds- en servicehandleiding wordt 
opgevolgd. 
Humantechnik adviseert de planning, installatie, inbedrijfstelling en het 
onderhoud volgens DIN EN 14676.
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3. Waarschuwingen

Monteer de rookmelder na voltooiing van alle werkzaamheden (mo-
dificaties, renovaties etc.). Als rookmelders voor de aanvang van re-
novatiewerk zijn geïnstalleerd, moeten ze ofwel worden verwijderd of 
afgedekt. Gedemonteerde rookmelders moeten worden beschermd 
tegen stof en dergelijke tijdens renovatiewerken (bv. bewaren in een 
plastic zak).

Belangrijk: eenmaal voltooid, moeten rookmelders opnieuw wor-
den gemonteerd of bescherming verwijderd worden. Een niet ge-
monteerde of bedekte rookmelder kan zijn functie niet vervullen 
en heeft daarom geen functie.

Het gebruik van rookmelders in omgevingen met een hoog stofgehalte 
kan de levensduur van de sensor reduceren.

4. In geval van brand

1. Breng personen buiten gevaar
Waarschuw de andere bewoners van het gebouw. 

Verlaat onmiddellijk de vertrekken / het gebouw en sleut 
elke deur op je weg naar buiten om snelle verspreiding 
van rook en brand te voorkomen.

In het geval van zware rook, blijf laag. 

Controleer of iedereen de vetrekken / het gebouw heeft 
verlaten. 

Als u de vertrekken / het gebouw om welke reden dan 
ook niet kan verlaten , sluit  dan alle deuren en dicht alle 
kieren en spleten en maak u zichtbaar aan het venster.

2. Bel de brandweer
Bel de brandweer niet wanneer je veilig bent.

3. Brand blussen
Breng jezelf niet in gevaar indien je deze zelf wilt blus-
sen
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5. Kenmerken lisa rookmelder

Automatisch opstarten
De rookmelder wordt automatisch ingeschakeld nadat deze in het ge-
monteerde gedeelte geschroefd is.

Stille modus
In geval van een alarm, kan het indrukken van de bedieningsknop ervoor 
zorgen dat de zoemer stil is gedurende 10 minuten.

Autonomie functiecontrole
De rookmelder controleert zijn eigen staat van werking. Interferenties, 
storingen of lege batterijen worden aangegeven door een akoestisch 
alarm en een controle LED.

Levensduur van de batterij: 10 jaar
De rookmelder werkt op 2 batterijen: één voor de rookmelder en één voor 
de werking van de zendmodule. Als één van deze twee batterijen leeg is, 
MOET de rookmelder worden vervangen. De levensduur van de 2 batte-
rijen is 10 jaar. Na deze tijd moet de melder sowieso worden vervangen.

6. Installatie en project studie

Bij een minimum aan uitrusting, monteer ten minste één rookmelder 
in elke slaap- en kinderkamer, alsook in de gangen. Voor een optimale
uitrusting, monteer ten minste één rookmelder in elke kamer en hal. 
Monteer rookmelders zodat de rook de detector vrij bereikt en zodoende 
een vroegtijdige opsporing mogelijk maakt.
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6. Installatie en project studie

Bij een minimum aan uitrusting, monteer ten minste één rookmelder 
in elke slaap- en kinderkamer, alsook in de gangen. Voor een optimale
uitrusting, monteer ten minste één rookmelder in elke kamer en hal. 
Monteer rookmelders zodat de rook de detector vrij bereikt en zodoende 
een vroegtijdige opsporing mogelijk maakt.

Minimale uitrusting Optimale uitrusting
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keukenkamer
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keuken-
kamer hal

woon-
kamer

kamer salle de 
bains

kelder

De volgende ruimten mogen niet worden uitgerust met rookmelders:
- keuken en badkamer omdat stoom een vals alarm kan veroorzaken
- garage omdat de uitlaatgassen van auto‘s kunnen leiden tot een vals 
   alarm
Rookmelders mogen niet in de open lucht worden gebruikt.

Minimale uitrusting Optimale uitrusting

hal

De rookmelder bewaakt een oppervlakte van 60 m² voor plafondhoogte 
van maximum 6 meter. Volgens DIN 14676 standaard, moeten rookmel-
ders aan het plafond bevestigd worden, bij voorkeur in het midden van 
de kamer met een veiligheidsafstand van 0,5 m van alle voorzieningen 
(lampen, airconditioners etc ...)             
Indien de rookmelder aan een schuine wand bevestigd wordt:

-

-
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De volgende ruimten mogen niet worden uitgerust met rookmelders:
- keuken en badkamer omdat stoom een vals alarm kan veroorzaken
- garage omdat de uitlaatgassen van auto‘s kunnen leiden tot een vals 
   alarm
Rookmelders mogen niet in de open lucht worden gebruikt.

Optimale uitrusting De rookmelder bewaakt een oppervlakte van 60 m² voor plafondhoogte 
van maximum 6 meter. Volgens DIN 14676 standaard, moeten rookmel-
ders aan het plafond bevestigd worden, bij voorkeur in het midden van 
de kamer met een veiligheidsafstand van 0,5 m van alle voorzieningen 
(lampen, airconditioners etc ...)             
Indien de rookmelder aan een schuine wand bevestigd wordt:

-

-

 

       
       
    

voor een hellingshoek tot 20 °: de bevestiging wordt gedaan zoals op 
een horizontaal vlak

voor een helling van meer dan 20 °: de montage dient op een af-
stand van minimaal 0,5 m à maximum 1 m gemonteerd te worden van 
de nok in het dak.
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Regeling van rookmelders in de verdiepen en gangen 
met bijzondere geometrische delen 
In de verdiepen en gangen met een maximale breedte van 3 meter, 
mag de afstand tussen twee rookmelders niet meer dan 15 m be-
dragen. De afstand tot het eind van een gang mag niet groter zijn 
dan 7,5 m.

       Recht verdiep of gang                                Verdiep of gang met rechte hoek 

       Groot verdiep of grote gang                                           In een hoek

w
an

d

w
an

d

w
an

d

wand

Montage van rookmelders in specifieke situaties
Voor trappenhuizen is ten minste één rookmelder nodig die op het 
hoogste niveau is gemonteerd. Aanbevolen wordt een rookmelder op 
elk niveau te installeren.
Lagers en galerijen met een breedte van meer dan 2 m en een opper-
vlakte van meer dan 16 m² vereisen ook de installatie van een rook-
melder.
Als het plafond wordt gedeeld door dakspanten of balken, overweeg 
dan:

Dakspanten en balken met een diepte van minder dan 20 cm worden 
buiten beschouwing gelaten. De rookmelder kan in het midden van 
de ruimte tussen 2 dakspanten of balken of op een dakspant of balk 
worden gemonteerd.

Als de dakspanten of balken dieper zijn dan 20 cm, is het totale pla-
fondoppervlak bepalend voor de montagelocatie. Bij een totale plafond-
oppervlakte van meer dan 36 m² is in het midden van elke rij dakspan-
ten of balken een rookmelder vereist.

Als de totale oppervlakte van de plafondcompartimenten 36 m² of min-
der is, kan de rookmelder in het midden van de ruimte worden gemon-
teerd tussen 2 spanten of balken, of op een dakspant of balk.
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7. Installatie van de rookmelder

Om letsel of schade te voorkomen, moet het apparaat volgens deze inst-
ructies stevig aan het plafond worden bevestigd.

Montage met schroeven / pluggen:
Gebruik voor de montage het materiaal dat bij de rookmelder is meegele-
verd. Als andere schroeven worden gebruikt, mogen deze niet meer dan 5 
mm in de basis doordringen. Het opbouwoppervlak moet vlak zijn! 
Het kleine zelfklevende gedeelte dient alleen om de positie van de 
voet te vinden en is niet geschikt voor de bevestiging van de rook-
melder!
1. Markeer de positie van de gaten op het plafond en boor de gaten.
2. Boor de gaten met een geschikte boor.
3. Plaats de pluggen in de gaten.
4. Schroef de basis lichtjes op zijn plaats, druk de basis op het oppervlak 
 en draai hem vast. Maar niet te hard.
5. Plaats de detector zo op de basis dat de inkepingen van de basis- en 
 detector met elkaar overeenkomen.
6. Draai de melder met de klok mee tot de voet in de rookmelder zinkt en 
 vastklikt. Na deze rotatie van de melder in de sokkel wordt de melder 
 automatisch geactiveerde. 

 Neem altijd de aanwijzingen van de fabrikant in acht en
 draag een geschikte beschermende uitrusting (bijv. veilig-
 heidsbril) bij gebruik van elektrisch gereedschap.
Controleer voor het boren of er elektrische kabels en waterleidingen in de 
muren verborgen zijn. In geval van twijfel is het gebruik van een kabel- en 
leidingdetector aanbevolen. 

Fixeren met Humantechnik dubbelzijdige kleefstrip :

Voor de montage met tweezijdige kleefstrip mag alleen deze van Human-
technik worden gebruikt. Deze moet apart besteld worden. 
Het kleine zelfklevende gedeelte dient alleen om de positie van de 
voet te vinden en is niet geschikt voor de bevestiging van de rook-
melder!
Op poreuze ondergronden zoals pleister, emulsieverf, multiplex, harde 
deeltjes of vezelplaat, krijt- of geschilderde verf, verkruimelde lak of 
vuile ondergronden mag geen dubbelzijdige kleefstrip worden aange-
bracht. 

 Dubbelzijdige kleefstrips kunnen residuen achterlaten na 
 demontage! Het gebruik van de dubbelzijdige kleefstrip is 
steeds onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. Neem bij het ge-
bruik van de dubbelzijdige kleefstrip de montagehandleiding in acht.
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Voorzien breekpunt

Vergrendelingslipje

8. Anti-diefstal en bescherming tegen demontage 

Om te vermijden dat de rookmelder worden verwijderd door onbevoeg-
den kan een antidemontage bescherming worden geactiveerd:

1.

2.

Breek de breukzone in de behuizing 
van de melder en schroef de rook-
melder met de wijzers van de klok 
mee in de voet tot het vergrende-
lingslipje in de behuizing van de mel-
der vastzit.

Om de rookmelder te verwijderen, 
drukt u met een puntig voorwerp (zoals 
een schroevendraaier of breinaald)  op 
het vergrendelingslipje en draait u de 
rookmelder  tegen de wijzers van de 
klok in los.

Test toets

9. Functie van de testtoets
Wanneer de rookmelder in de voet wordt geschroefd, start deze auto-
matisch. Het controle LED brandt tijdens normaal bedrijf kort 1 x per 
minuut rood. Met de testknop worden de volgende functies van de 
rookmelder geactiveerd:

-   Door kort op de testtoets te drukken, kunt u een actief alarm uitschakelen

- Dempen
Als een alarm geactiveerd wordt door een handeling in de keuken, bij-
voorbeeld of door een rook- of stoom producerend werk, kan de rook-
melder gedurende ca. 10 minuten gedempt worden, door de testknop 
één seconde in te drukken. Gedurende deze tijd wordt de gevoeligheid 
van de rookmelder verminderd. Als gedurende deze periode van dem-
ping de rookconcentratie verdrievoudigde, gaat een nieuw alarm af. 
Het controle LED knippert tijdens de dempingstijd om de 8 s. 2 biebjes 
kondigen het einde aan van de dempingsperiode.

-  Bij een druk van 3 seconden is de functie van de rookmelder geveri-
fieerd. Het geluidsalarm is geactiveerd, het controle LED knippert 
en er wordt een branddetectiesignaal naar de Signolux-ontvangers 
binnen bereik verzonden. 
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10. Onderhoud en service

Om de veiligheid van de detector te garanderen, moeten ten minste een-
maal per jaar een onderhoud voorzien. Ga hiervoor als volgt te werk:

Verwijder stof van de detector met een zacht doek.1.

Verwijder vuil met een vochtig doek, indien nodig. Gebruik geen 
reinigingsproducten.

2.

Visuele controle: 
Zijn de openingen van de detector stofvrij?
Is de detector beschadigd?
Is er voldoende ruimte rond de detector > 0.5m
Is de functie van de ruimte gewijzigd?

3.

4. Voer een test uit door 3 seconden op de controle toets te drukken.

11. Oorzaken en valse alarmen 

De rookmelder kan in werking worden gesteld door stoom, fijn stof, 
condensatie en tabaksrook. Kleine insecten die in de behuizing van de 
melder komen, kunnen ook een alarm veroorzaken. 
Monteer de detector daarom uit de buurt van dergelijke valse alarm-
bronnen. Zie ook positie 6 »Installatieplaats en projectstudie«. 

Procedure die moet worden gevolgd wanneer valse alarmen wor-
den vermoed:

-   Druk op de testknop om het huidige alarm te annuleren.

Voor uw veiligheid moet u echter onmiddellijk:

-  Controleren of er in de gehele woning een brandaard is. 

-  Controleren of er geen rookbronnen zijn. 

Als valse alarmen te vaak voorkomen, overweeg dan een andere plaats 
voor de rookmelder.
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Is de functie van de ruimte gewijzigd?
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Als valse alarmen te vaak voorkomen, overweeg dan een andere plaats 
voor de rookmelder.
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13. Bijkomende opmerkingen voor de RF lisa module

Werkingsprincipe

In geval van brand geeft de »Radio Lisa rookmelder« A-2438-0 een 
alarmsignaal (868,35 MHz) door aan Radio Lisa-ontvangers die zich 
binnen het bereik bevinden.

Selectie FM-kanalen

Een speciaal digitaal transmissieproces zorgt ervoor dat de radiosigna-
len foutloos worden opgepikt. Dit proces maakt het ook mogelijk om 10 
verschillende radiokanalen in te stellen. Alle »Radio Lisa rookmelder« zijn 
standaard ingesteld op kanaal 0. 
Het is alleen nodig om apparaten op andere kanalen in te stellen als er 
meerdere gebruikers in hetzelfde gebouw zijn die apparaten bedienen.
Om het RF-kanaal te selecteren opent u de behuizing van de »Radio Lisa 
rookmelder« en wijzigt u de kanaalkeuzeschakelaar op de extra kaart in 
het gewenste kanaalnummer.

Testfunctie 

U kunt de werking van de Radio Lisa-zendermodule controleren met 
de testknop op de extra printplaat. Tijdens deze test geeft de »Radio 
Lisa rookmelder« een algemeen alarmsignaal door aan de ontvangers.

12. Waarschuwingsfunctie 

De RF lisa rookmelder zelf regelt zijn vermogen om werken. De 
storingen worden als volgt aangegeven:

Waarschuwingssignaal:

Het controle LED knippert 2x elke 48 seconden rood met twee pieptonen. 
Dit betekent dat er een interne fout is gedetecteerd (bijv. door stof op de 
sensor) en dat de rookmelder niet meer optimaal functioneert.

Batterijwaarschuwing:

Het controle LED knippert 1x per 48seconden met een pieptoon. Dit 
betekent dat de interne batterij van de rookmelder aan het einde van 
zijn levensduur is. 

In beide gevallen moet de rookmelder voor uw veiligheid onmid-
dellijk worden vervangen.
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Lege batterij indicatie
Als de »batterij-indicator« constant brandt, betekent dit dat de ingebou-
wde batterij bijna volledig ontladen is. 
De »Radio Lisa rookmelder« moet dan vervangen worden. De »batte-
rij-indicator« kan kort knipperen in de transmissiemodus; dit betekent 
niet dat de batterij bijna leeg is.

kanaalkeuze-
schakelaar

Testtoets

batterij-indicator 

14. Informatie voor recycling
 Batterijen mogen niet worden weggegooid bij het huis-
 houdelijk afval. Als een eindgebruiker, bent u verplicht 
 door de wet gebruikte batterijen in te leveren. Na ge-
 bruik kunnen de batterijen gratis aan de verkoper of de 
hersteldiensten (bijvoorbeeld bij gemeentelijke inzamelpunten 
of in de handel) worden geretourneerd. Ze kunnen ook worden 
teruggegeven aan de verkoper via de post.

De rookmelder is geproduceerd in overeenstemming met de strenge 
criteria van kwaliteitsmanagementsysteem DIN ISO 9001 en respect 
voor het milieu. Het voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn en is 
vrij van alle verboden stoffen.

De batterij is vast opgenomen in de detector en kan niet wor-
den vervangen.
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15. Technische gegevens

Akoestisch alarm

Akoestische ontvangst van alarm

Gebruikersdomein

Bediening

Visualisatie indien actief

Stroomvoorziening

Module spanning

Vermogen van de batterij

Levensduur batterij van detector

Levensduur batterij van module 

Niveau automatische bediening

Antidiefstal

Werkingstemperatuur

Vochtigheidscondities

Afmetingen hoogte en diameter

Gewicht van de basis

Conformiteit RoHS/WEEE

Externe akoestische druk aan  85 dB (3 m)

Frequentieoptimalisatie voor het menselijk gehoor

Volgens DIN14676

Via testtoets

geel / rood

1x lithium batterij  3,0 V geïntegreerd

1x lithium batterij  3,0 V geïntegreerd

2,0 Ah

10 jaar

10 jaar

Ja

 Vergrendelingslip 

Van 0°C tot 55°C

10 à 70% effectieve vochtigheid

50 mm x ø 95,5 mm

155 g

Ja

16. Levensduur van de batterij 

De duur met een normaal gebruik van 10 jaar wordt bereikt in de volgende 
voorwaarden:
De rookmelder moet in dienst worden geplaatst later dan een jaar na productie.                           
Slechts twaalf functietests worden jaarlijks uitgevoerd en er is maar één alarm 
per jaar voor een periode van 90 seconden. Bij de inbedrijfstelling worden er 
twee communicatietests voorzien en één controletest per jaar.

De batterijen zijn permanent geplaatst en kunnen niet worden 
verwijderd zonder geforceerde opening van de rookmelder. Bij ge-
dwongen opening vervalt de garantie.

Onder voorbehoud van technische veranderingen en kleur.
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele 
fouten of vergissingen in deze print!
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De naleving van de bovenstaande richtlijnen wordt bevestigd door het 
logo EG bevestigd op het apparaat. 

EN 60950-1: 2006 + A11: 2006 + A1: 2010 + A12: 2011
EN 14604: 2005 + AC: 2008
RoHS-richtlijn 2011 / 65 / EC
WEEE: Richtlijn 2002 / 96 / EC

De EG-verklaring van overeenstemming zijn beschikbaar op het Inter-
net via de site www.humantechnik.com /service

S.M.S Audio Electronique S.à.r.l.
173 rue Général de Gaulle
France 68440 Habsheim
Tel.: +33 (0) 3 89 44 14 00
Fax: +33 (0) 3 89 44 62 13
E-mail: sms@audiofr.com
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1. Informations générales

Ce mode d’emploi contient des informations importantes concernant 
l’installation en bonne et due forme du détecteur de fumée et son fon-
ctionnement.  Avant le montage et la mise en service du détecteur de 
fumée, veuillez lire entièrement ces instructions de montage et les 
conserver.

En cas d’incendie, une fumée mortelle se répand rapidement, et souvent 
sans être remarquée, dans tout le logement. Les détecteurs de fumée 
lisa avertissent précocement de la présence de gaz d’incendie mortels. 
Une alarme déclenchée est ainsi transmise aux récepteurs du système 
de signalisation radio lisa. 

L’électronique des deux détecteurs de fumée est conçue de sorte à at-
teindre une durée de vie typique de 10 ans du détecteur de fumée avec 
une pile. 

Humantechnik GmbH décline toute responsabilité pour les frais et coûts 
qui peuvent découler de l’alerte d’un poste d’assistance, comme un ser-
vice de garde ou les pompiers.

2. Consignes de sécurité
Les détecteurs de fumée servent à avertir précocement les per-
sonnes en cas d’incendie et de fumée d’incendie, de sorte qu’elles 
puissent réagir de manière adaptée au danger. Les détecteurs de 
fumée ne peuvent ni éviter ni combattre des incendies.
Ce détecteur de fumée réagit précocement et de manière fiable aux 
feux couvants et aux feux déclarés avec dégagement de fumée. 
Si le détecteur capte de la fumée, il le signale par une alarme sonore 
puissante et un voyant rouge clignotant, tout comme une signalisation 
par le système radio lisa sur les récepteurs actifs.
Veillez à utiliser un nombre suffisant de détecteurs de fumée. C’est la 
seule manière de réaliser une surveillance complète et d’obtenir une 
sécurité maximale (voir page 61).
Le détecteur de fumée ne doit pas être peint et les ouvertures de pénét-
ration de fumée ne doivent pas être recouvertes.
Le montage correct du détecteur de fumée et le respect des instruc-
tions de maintenance et d’entretien sont nécessaires pour un foncti-
onnement sans problème du détecteur de fumée.
Humantechnik recommande de réaliser la planification, la pose, la mise 
en service et l’entretien selon DIN EN 14676.
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3. Avertissements en cas de travaux ou rénovations

Ne montez le détecteur de fumée qu’après achèvement de tous les 
travaux (modifications, rénovations etc.).
Si des détecteurs de fumée ont déjà été installés avant le début des 
travaux,ils doivent être soit enlevés, soit recouverts.
Les détecteurs de fumée démontés doivent être protégés de la pous-
sière ou similaire pendant les travaux (par exemple : les conserver dans 
une pochette en plastique).

Important : une fois tous les travaux terminés, les détecteurs de 
fumée doivent être à nouveau montés ou leur recouvrement
enlevé. Un détecteur de fumée non monté ou encore recouvert ne 
peut pas remplir sa fonction et reste donc sans effet.

L’utilisation de détecteurs de fumée dans des environnements à haute 
teneur en poussière et saleté peut réduire la durée de vie des détec-
teurs en raison d’un encrassement plus rapide.

4. En cas d’incendie

1. Sauver les personnes
Avertissez les autres occupants du bâtiment.

Quittez immédiatement le lieu/le bâtiment et fermez 
toutes les portes sur votre chemin vers l’extérieur pour
éviter une propagation rapide de la fumée et du feu.

En cas de fumées épaisses, restez près du sol.

Vérifiez si toutes les personnes ont quitté la pièce/le
bâtiment. 

Si vous ne pouvez pas quitter la pièce/le bâtiment pour 
une raison quelconque, fermez toutes les portes et ob-
turez toutes les fentes et interstices et signalez-vous 
par la fenêtre.

2. Appeler les pompiers
N’appelez les pompiers que quand vous êtes en 
sécurité.

3. Eteindre l’incendie
Ne combattez l’incendie vous-même que si vous ne
vous mettez pas en danger.
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5. Caractéristiques du détecteur de fumée lisa

Mise en service automatique
Le détecteur de fumée est automatiquement mis en service après avoir 
été inséré dans le socle.

Mode silencieux
En cas d’alarme, un appui sur la touche test permet de rendre l’avertis-
seur sonore du détecteur de fumée silencieux pendant 10 minutes.

Autonomie de la vérification de la fonction
Le détecteur de fumée contrôle sa capacité de fonction lui-même. Les 
interférences, perturbations ou des piles vides sont signalées par une 
alarme acoustique et une D.E.L. de contrôle.

10 ans de durée de vie de l’accu
Le détecteur de fumée fonctionne avec 2 piles : l’une pour l’alarme en 
cas de fumée et l’autre pour le fonctionnement du module complémen-
taire. Si l’une de ces 2 piles est vide, il FAUT remplacer le détecteur de 
fumée. La durée de vie des 2 piles est de 10 ans. Après ce délai, le 
détecteur doit de toute manière être remplacé.

6. Emplacement de montage et étude de projet
Pour un équipement minimum, montez au moins un détecteur de fumée 
dans chaque chambre à coucher et d’enfant ainsi que dans les couloirs.
Pour obtenir un équipement optimal, montez au moins un détecteur 
de fumée dans chaque pièce et couloir.
Montez les détecteurs de fumée de sorte à ce que la fumée d’incen-
die puisse atteindre librement le détecteur et rende ainsi possible une 
détection précoce.

RM2438-2_lisa-Guardion_DE_NL_FR_2018-07.indd   60 24.07.2018   15:59:26



61

5. Caractéristiques du détecteur de fumée lisa

Mise en service automatique
Le détecteur de fumée est automatiquement mis en service après avoir 
été inséré dans le socle.

Mode silencieux
En cas d’alarme, un appui sur la touche test permet de rendre l’avertis-
seur sonore du détecteur de fumée silencieux pendant 10 minutes.

Autonomie de la vérification de la fonction
Le détecteur de fumée contrôle sa capacité de fonction lui-même. Les 
interférences, perturbations ou des piles vides sont signalées par une 
alarme acoustique et une D.E.L. de contrôle.

10 ans de durée de vie de l’accu
Le détecteur de fumée fonctionne avec 2 piles : l’une pour l’alarme en 
cas de fumée et l’autre pour le fonctionnement du module complémen-
taire. Si l’une de ces 2 piles est vide, il FAUT remplacer le détecteur de 
fumée. La durée de vie des 2 piles est de 10 ans. Après ce délai, le 
détecteur doit de toute manière être remplacé.

6. Emplacement de montage et étude de projet
Pour un équipement minimum, montez au moins un détecteur de fumée 
dans chaque chambre à coucher et d’enfant ainsi que dans les couloirs.
Pour obtenir un équipement optimal, montez au moins un détecteur 
de fumée dans chaque pièce et couloir.
Montez les détecteurs de fumée de sorte à ce que la fumée d’incen-
die puisse atteindre librement le détecteur et rende ainsi possible une 
détection précoce.

Equipement minimum Equipement optimal

chambre

chambre

chambre

salle 
de 
bains

cuisine

corridor salon

chambre

 FR
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cuisine

corridor

salon

chambre salle de 
bains

cave

Les pièces d’habitation suivantes ne devraient pas être équipées de 
détecteurs de fumée :
- cuisine et salle de bains car la vapeur peut provoquer une fausse alarme 
- garage car les gaz d’échappement des voitures peuvent provoquer
 une fausse alarme
Les détecteurs de fumée ne doivent pas être utilisés dans des 
endroits ouverts.

Equipement minimum Equipement optimal

corridor

Le détecteur de fumée surveille une surface de 60 m² pour une hauteur 
plafond de 6 m maximum. Comme précisé dans la norme DIN 14676, 
les détecteurs de fumée doivent être fixés au plafond, de préférence au 
milieu de la pièce avec une distance de sécurité de 0,5 m par rapport à 
toutes les installations (murs, lampes, appareils de climatisation etc…)
En cas de montage du détecteur de fumée sur un mur incliné :

-

-
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Les pièces d’habitation suivantes ne devraient pas être équipées de 
détecteurs de fumée :
- cuisine et salle de bains car la vapeur peut provoquer une fausse alarme 
- garage car les gaz d’échappement des voitures peuvent provoquer
 une fausse alarme
Les détecteurs de fumée ne doivent pas être utilisés dans des 
endroits ouverts.

Equipement optimal

 FR

Le détecteur de fumée surveille une surface de 60 m² pour une hauteur 
plafond de 6 m maximum. Comme précisé dans la norme DIN 14676, 
les détecteurs de fumée doivent être fixés au plafond, de préférence au 
milieu de la pièce avec une distance de sécurité de 0,5 m par rapport à 
toutes les installations (murs, lampes, appareils de climatisation etc…)
En cas de montage du détecteur de fumée sur un mur incliné :

-

-

 

       
       
    

Pour une inclinaison jusqu’à 20° : le montage se fait comme sur une 
surface horizontale

Pour une inclinaison à plus de 20° : le montage doit se faire à une 
de distance minimale de 0,5 m à maximum 1 m de la pointe de la 
mansarde.
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Disposition des détecteurs de fumée dans les paliers et 
couloirs 
Dans les paliers et couloirs d’une largeur maximale de 3 m, la dis-
tance entre deux détecteurs de fumée ne doit pas être supérieure 
à 15 m. La distance au fond d’un palier ne doit pas être supérieu-
re à 7,5 m.

Palier ou couloir droit                                             Palier ou couloir à angle droit

Grands paliers et couloirs                                       Dans les coins

m
ur

m
ur

m
ur

mur

Disposition des détecteurs de fumée dans des pièces à 
géométrie particulière
Les cages d’escalier nécessitent au moins un détecteur de fumée 
monté au niveau le plus élevé. Il est recommandé de monter un détec-
teur de fumée à chaque niveau.

Les paliers et galeries d’une largeur de plus de 2 m et d’une superficie 
supérieure à 16 m² nécessitent également le montage d’un détecteur 
de fumée.
Si le plafond est divisé par des chevrons ou des poutres, veuillez tenir 
compte de :
Les chevrons et les poutres de profondeur inférieure à 20 cm ne sont 
pas pris en compte. Le détecteur de fumée peut être monté au milieu 
de la pièce entre 2 chevrons ou poutres ou sur un chevron ou poutre.

Si les chevrons ou les poutres sont plus profonds que 20 cm, c’est la 
surface totale du plafond qui déterminera l’emplacement de montage. 
Si la surface totale du plafond dépasse 36 m², un détecteur de fumée 
est nécessaire au milieu de chaque rangée formée par les chevrons 
ou poutres.
Si la surface totale des compartiments de plafond est égale ou inférieu-
re à 36 m², le détecteur de fumée peut être monté au milieu de la pièce 
soit entre 2 chevrons ou poutres, soit sur un chevron ou sur une poutre.
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Disposition des détecteurs de fumée dans les paliers et 
couloirs 
Dans les paliers et couloirs d’une largeur maximale de 3 m, la dis-
tance entre deux détecteurs de fumée ne doit pas être supérieure 
à 15 m. La distance au fond d’un palier ne doit pas être supérieu-
re à 7,5 m.

Disposition des détecteurs de fumée dans des pièces à 
géométrie particulière
Les cages d’escalier nécessitent au moins un détecteur de fumée 
monté au niveau le plus élevé. Il est recommandé de monter un détec-
teur de fumée à chaque niveau.

Les paliers et galeries d’une largeur de plus de 2 m et d’une superficie 
supérieure à 16 m² nécessitent également le montage d’un détecteur 
de fumée.
Si le plafond est divisé par des chevrons ou des poutres, veuillez tenir 
compte de :
Les chevrons et les poutres de profondeur inférieure à 20 cm ne sont 
pas pris en compte. Le détecteur de fumée peut être monté au milieu 
de la pièce entre 2 chevrons ou poutres ou sur un chevron ou poutre.

Si les chevrons ou les poutres sont plus profonds que 20 cm, c’est la 
surface totale du plafond qui déterminera l’emplacement de montage. 
Si la surface totale du plafond dépasse 36 m², un détecteur de fumée 
est nécessaire au milieu de chaque rangée formée par les chevrons 
ou poutres.
Si la surface totale des compartiments de plafond est égale ou inférieu-
re à 36 m², le détecteur de fumée peut être monté au milieu de la pièce 
soit entre 2 chevrons ou poutres, soit sur un chevron ou sur une poutre.
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7. Installation du détecteur de fumée

Afin d’éviter des blessures ou des dommages, l’appareil doit être fixé de 
manière fiable au plafond conformément à cette instruction.

Montage par vis/chevilles :
Pour le montage, veuillez utiliser le matériel de fixation compris dans la 
livraison du détecteur de fumée. Si d’autres vis sont utilisées, celles-ci ne 
doivent pas pénétrer plus de 5 mm dans le socle. La surface de montage 
doit être plate ! La petite zone autocollante ne sert qu’à trouver la posi-
tion de la base et n’est pas destinée à recevoir le détecteur de fumée !
1. Tenez le socle à l’endroit où il doit être fixé. Marquez la position des
 deux trous.
2. Percez les trous avec une mèche adéquate.
3. Enfoncez la cheville dans les trous.
4. Vissez le socle légèrement, pressez le socle sur la surface, puis serrez 
 les vis, mais pas trop fort.
5. Poser le détecteur sur le socle de manière à ce que les encoches du 
 socle et du détecteur correspondent.
6. Tournez le détecteur dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à 
 ce que le socle s’enfonce dans le détecteur de fumée et s’enclenche 
 finalement. Après cette rotation du détecteur dans le socle la mise en 
 route est automatique. 

 Respectez toujours les consignes du fabricant et portez un 
 équipement de protection adapté (par ex. lunettes de protec-
 tion) lorsque vous utilisez des outils électriques.
Avant de commencer le perçage, vérifiez si des câbles électriques et 
des conduites d‘eau sont cachés dans les murs. En cas de doute, il est 
recommandé d‘utiliser un détecteur de câbles et de conduites. 

Fixation avec l’adhésif double face d’Humantechnik :

Seul l’adhésif double face d’Humantechnik doit être utilisé pour le 
montage avec adhésif double face. Il doit être commandé séparément.
La petite zone autocollante existante n’est pas prévue pour le 
montage du détecteur de fumée !
L’adhésif double face ne doit pas être appliqué sur des surfaces poreu-
ses telles que plâtre, peinture-émulsion, contreplaqué, panneaux de 
particules ou de fibres durs, peintures à la craie ou écaillées, enduit 
émietté ou surfaces sales. 

 Les adhésifs double face peuvent laisser des résidus après 
 le démontage! L’utilisation de l’adhésif double face se fait 
 toujours sous la responsabilité de l’utilisateur. 
Lors de l’emploi de l’adhésif double face, veuillez respecter les instruc-
tions de montage de l’adhésif double face pour détecteur de fumée.
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7. Installation du détecteur de fumée

Afin d’éviter des blessures ou des dommages, l’appareil doit être fixé de 
manière fiable au plafond conformément à cette instruction.

Montage par vis/chevilles :
Pour le montage, veuillez utiliser le matériel de fixation compris dans la 
livraison du détecteur de fumée. Si d’autres vis sont utilisées, celles-ci ne 
doivent pas pénétrer plus de 5 mm dans le socle. La surface de montage 
doit être plate ! La petite zone autocollante ne sert qu’à trouver la posi-
tion de la base et n’est pas destinée à recevoir le détecteur de fumée !
1. Tenez le socle à l’endroit où il doit être fixé. Marquez la position des
 deux trous.
2. Percez les trous avec une mèche adéquate.
3. Enfoncez la cheville dans les trous.
4. Vissez le socle légèrement, pressez le socle sur la surface, puis serrez 
 les vis, mais pas trop fort.
5. Poser le détecteur sur le socle de manière à ce que les encoches du 
 socle et du détecteur correspondent.
6. Tournez le détecteur dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à 
 ce que le socle s’enfonce dans le détecteur de fumée et s’enclenche 
 finalement. Après cette rotation du détecteur dans le socle la mise en 
 route est automatique. 

 Respectez toujours les consignes du fabricant et portez un 
 équipement de protection adapté (par ex. lunettes de protec-
 tion) lorsque vous utilisez des outils électriques.
Avant de commencer le perçage, vérifiez si des câbles électriques et 
des conduites d‘eau sont cachés dans les murs. En cas de doute, il est 
recommandé d‘utiliser un détecteur de câbles et de conduites. 

Fixation avec l’adhésif double face d’Humantechnik :

Seul l’adhésif double face d’Humantechnik doit être utilisé pour le 
montage avec adhésif double face. Il doit être commandé séparément.
La petite zone autocollante existante n’est pas prévue pour le 
montage du détecteur de fumée !
L’adhésif double face ne doit pas être appliqué sur des surfaces poreu-
ses telles que plâtre, peinture-émulsion, contreplaqué, panneaux de 
particules ou de fibres durs, peintures à la craie ou écaillées, enduit 
émietté ou surfaces sales. 

 Les adhésifs double face peuvent laisser des résidus après 
 le démontage! L’utilisation de l’adhésif double face se fait 
 toujours sous la responsabilité de l’utilisateur. 
Lors de l’emploi de l’adhésif double face, veuillez respecter les instruc-
tions de montage de l’adhésif double face pour détecteur de fumée.
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Point de rupture prédéterminé

Languette de blocage

8. Protection antivol et antiretrait 

Pour éviter que le détecteur de fumée soit retiré par des personnes non 
autorisées, une fonction anti retrait peut être activée:

1.

2.

Brisez la zone de rupture prévue dans 
le boîtier du détecteur et vissez le dé-
tecteur de fumée dans le sens des 
aiguilles d’une montre dans le socle 
jusqu’à ce que la languette de bloca-
ge du socle soit enclenchée dans le 
boîtier du détecteur.

Pour retirer le détecteur de fumée, ap-
puyez sur la languette de blocage avec 
un outil pointu (par exemple un tourne-
vis ou une aiguille à tricoter) et dévissez 
le détecteur de fumée dans le sens 
contraire des aiguilles d’une montre.

Touche test

9. Fonctions de la touche test
Quand le détecteur de fumée est vissé dans le socle, il se met en mar-
che automatiquement. La D.E.L. de contrôle de la touche test s’illumine 
1 x par minute de façon brève en rouge lors d’un fonctionnement nor-
mal. Par le biais de la touche test, les fonctions suivantes du détecteur 
de fumée sont activées :

-   par une courte pression sur la touche test vous pouvez acquitter 
 une alarme

- Mise en sourdine
 Si une alarme peut se déclencher par ex par une opération en cuisine
 ou par un travail générant de la fumée ou de la vapeur, le détecteur 
 de fumée peut être temporairement mis en sourdine pendant env 10 
 minutes, en appuyant pendant une seconde sur le bouton test. 
 Pendant ce temps, la sensibilité du détecteur de fumée est réduite. 
 Si pendant cette période de sourdine, la concentration de fumée triple, 
 une nouvelle alarme est alors déclenchée. La D.E.L. clignote pendant 
 le temps de sourdine toutes les 8 s. 2 bips sonores annoncent la fin 
 de la période de sourdine.

-  Par une pression de 3 secondes la fonction du détecteur de fumée est
 vérifiée. L’alarme sonore est activée, la D.E.L. de contrôle clignote 
 rapidement et un signal de détection d’incendie est envoyé aux 
 récepteurs radio lisa qui se trouvent dans le rayon de portée. 
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8. Protection antivol et antiretrait 

Pour éviter que le détecteur de fumée soit retiré par des personnes non 
autorisées, une fonction anti retrait peut être activée:

1.

2.

Touche test

9. Fonctions de la touche test
Quand le détecteur de fumée est vissé dans le socle, il se met en mar-
che automatiquement. La D.E.L. de contrôle de la touche test s’illumine 
1 x par minute de façon brève en rouge lors d’un fonctionnement nor-
mal. Par le biais de la touche test, les fonctions suivantes du détecteur 
de fumée sont activées :

-   par une courte pression sur la touche test vous pouvez acquitter 
 une alarme

- Mise en sourdine
 Si une alarme peut se déclencher par ex par une opération en cuisine
 ou par un travail générant de la fumée ou de la vapeur, le détecteur 
 de fumée peut être temporairement mis en sourdine pendant env 10 
 minutes, en appuyant pendant une seconde sur le bouton test. 
 Pendant ce temps, la sensibilité du détecteur de fumée est réduite. 
 Si pendant cette période de sourdine, la concentration de fumée triple, 
 une nouvelle alarme est alors déclenchée. La D.E.L. clignote pendant 
 le temps de sourdine toutes les 8 s. 2 bips sonores annoncent la fin 
 de la période de sourdine.

-  Par une pression de 3 secondes la fonction du détecteur de fumée est
 vérifiée. L’alarme sonore est activée, la D.E.L. de contrôle clignote 
 rapidement et un signal de détection d’incendie est envoyé aux 
 récepteurs radio lisa qui se trouvent dans le rayon de portée. 
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10. Maintenance et entretien

Pour assurer la sécurité de fonctionnement du détecteur, il faut effec-
tuer une maintenance au moins une fois par an. Pour cela, procédez 
comme suit  :

Dépoussiérer si nécessaire le détecteur avec un chiffon doux.1.

Enlever si nécessaire les saletés avec un chiffon humide. Dans 
ce cas, ne pas utiliser de produits de nettoyage.

2.

Contrôle visuel : 
Les ouvertures d’entrée de fumée sont-elles dégagées ?
Le détecteur de fumée est-il endommagé ?
Y-a-t-il un espace > 0,5 m autour du détecteur de fumée ?
L’utilisation de la pièce a-t-elle changé ?

3.

4. Effectuer un essai en appuyant sur la touche test  pendant 3 
secondes.

11. Causes et fausses alarmes évitables 

Le déclenchement du détecteur de fumée peut être provoqué par de 
la vapeur, de fines poussières, de la condensation et de la fumée de 
tabac. La pénétration de petits insectes dans le boîtier du détecteur 
peut également déclencher une alarme. 
Effectuez donc le montage du détecteur loin de telles sources de 
fausses alarmes. Voir à ce sujet également la position 6. « Emplace-
ment de montage et étude de projet ».

Marche à suivre lors de suspicions de fausses alarmes :

-   Appuyez sur la touche test pour annuler l’alarme actuelle.

Pour votre sécurité vous devriez toutefois immédiatement :

-  Vérifier dans tout le logement s’il n’y a pas de départ d’incendie. 

-  Vérifier s’il n’y a pas de sources de fumée. 

Si les fausses alarmes devenaient trop fréquentes, veuillez envisager 
une autre place pour le détecteur de fumée.
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10. Maintenance et entretien

Pour assurer la sécurité de fonctionnement du détecteur, il faut effec-
tuer une maintenance au moins une fois par an. Pour cela, procédez 
comme suit  :

Dépoussiérer si nécessaire le détecteur avec un chiffon doux.

Enlever si nécessaire les saletés avec un chiffon humide. Dans 
ce cas, ne pas utiliser de produits de nettoyage.

Contrôle visuel : 
Les ouvertures d’entrée de fumée sont-elles dégagées ?
Le détecteur de fumée est-il endommagé ?
Y-a-t-il un espace > 0,5 m autour du détecteur de fumée ?
L’utilisation de la pièce a-t-elle changé ?

Effectuer un essai en appuyant sur la touche test  pendant 3 
secondes.

11. Causes et fausses alarmes évitables 

Le déclenchement du détecteur de fumée peut être provoqué par de 
la vapeur, de fines poussières, de la condensation et de la fumée de 
tabac. La pénétration de petits insectes dans le boîtier du détecteur 
peut également déclencher une alarme. 
Effectuez donc le montage du détecteur loin de telles sources de 
fausses alarmes. Voir à ce sujet également la position 6. « Emplace-
ment de montage et étude de projet ».

Marche à suivre lors de suspicions de fausses alarmes :

-   Appuyez sur la touche test pour annuler l’alarme actuelle.

Pour votre sécurité vous devriez toutefois immédiatement :

-  Vérifier dans tout le logement s’il n’y a pas de départ d’incendie. 

-  Vérifier s’il n’y a pas de sources de fumée. 

Si les fausses alarmes devenaient trop fréquentes, veuillez envisager 
une autre place pour le détecteur de fumée.

 FR
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12. Fonction des alertes 

Le détecteur de fumée radio lisa contrôle lui-même sa capacité de 
fonction. Les perturbations sont indiquées de manière suivante :

Alerte de mise en garde :

La D.E.L. de contrôle clignote 2x toutes les 48 s en rouge avec deux 
bips sonores : cela signifie qu’une erreur interne a été détectée (par ex 
provenant de poussières sur le capteur) et que le détecteur de fumée ne 
fonctionne plus de façon optimale.

Alerte piles :

La D.E.L. de contrôle clignote 1x toutes les 48s avec un bip sonore : 
cela signifie que la batterie interne du détecteur de fumée est en fin 
de vie. 

Dans les 2 cas, le détecteur de fumée devrait être remplacé immé-
diatement pour votre sécurité.

13. Notes pour le module radio lisa  

Principe de fonctionnement
Le détecteur de fumée radio lisa A-2438-0 envoie en cas d’incendie un 
signal sans fil vers un récepteur radio lisa.

Réglage du canal approprié
Le procédé de transmission numérique codé garantit l’identification cor-
recte des signaux radio. Ceci permet également de programmer jusqu’à 10 
canaux de transmission. En départ d’usine, le détecteur de fumée radio lisa 
est réglé sur le canal 0.
Le réglage des canaux est nécessaire dans le cas d’une utilisation simul-
tanée de plusieurs installations radio lisa indépendantes dans un même 
bâtiment ou à proximité. Dans ce cas, chaque installation sera réglée sur 
un canal différent. Pour cela, retirer le détecteur de fumée du socle de 
fixation en tournant vers la gauche. Tourner à l’aide d’un petit tournevis le 
sélecteur de canal qui se trouve sur la platine additionnelle jusqu’à ce que 
la flèche du commutateur pointe sur le canal souhaité.

Fonction test 
Le bon fonctionnement du détecteur de fumée radio lisa peut être testé 
à l’aide du touche test. Lors de ce test, le détecteur de fumée envoie un 
signal radio aux récepteurs radio lisa.
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12. Fonction des alertes 

Le détecteur de fumée radio lisa contrôle lui-même sa capacité de 
fonction. Les perturbations sont indiquées de manière suivante :

Alerte de mise en garde :

La D.E.L. de contrôle clignote 2x toutes les 48 s en rouge avec deux 
bips sonores : cela signifie qu’une erreur interne a été détectée (par ex 
provenant de poussières sur le capteur) et que le détecteur de fumée ne 
fonctionne plus de façon optimale.

Alerte piles :

La D.E.L. de contrôle clignote 1x toutes les 48s avec un bip sonore : 
cela signifie que la batterie interne du détecteur de fumée est en fin 
de vie. 

Dans les 2 cas, le détecteur de fumée devrait être remplacé immé-
diatement pour votre sécurité.

13. Notes pour le module radio lisa  

Principe de fonctionnement
Le détecteur de fumée radio lisa A-2438-0 envoie en cas d’incendie un 
signal sans fil vers un récepteur radio lisa.

Réglage du canal approprié
Le procédé de transmission numérique codé garantit l’identification cor-
recte des signaux radio. Ceci permet également de programmer jusqu’à 10 
canaux de transmission. En départ d’usine, le détecteur de fumée radio lisa 
est réglé sur le canal 0.
Le réglage des canaux est nécessaire dans le cas d’une utilisation simul-
tanée de plusieurs installations radio lisa indépendantes dans un même 
bâtiment ou à proximité. Dans ce cas, chaque installation sera réglée sur 
un canal différent. Pour cela, retirer le détecteur de fumée du socle de 
fixation en tournant vers la gauche. Tourner à l’aide d’un petit tournevis le 
sélecteur de canal qui se trouve sur la platine additionnelle jusqu’à ce que 
la flèche du commutateur pointe sur le canal souhaité.

Fonction test 
Le bon fonctionnement du détecteur de fumée radio lisa peut être testé 
à l’aide du touche test. Lors de ce test, le détecteur de fumée envoie un 
signal radio aux récepteurs radio lisa.

 FR
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Voyant piles faibles
Lorsque ce voyant reste allumé en permanence, cela indique que les 
piles sont en fin de vie et que le détecteur de fumée doit être remplacé.
Le déclenchement bref du voyant piles faibles lors de l’émission n’a 
pas de signification particulière et fait partie du fonctionnement du dé-
tecteur de fumée.

Sélecteur de canaux
Bouton d’essai

        Voyant piles faibles

Notes pour le module radio lisa MC 
(Émetteur multicanal A-2434-0)

Principe de fonctionnement
Le »détecteur de fumée radio lisa MC« envoie en cas d’incendie un 
signal sans fil  vers les récepteurs radio lisa.

Fonction test et voyant piles faibles
Voir page 66 / 68.
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Voyant piles faibles
Lorsque ce voyant reste allumé en permanence, cela indique que les 
piles sont en fin de vie et que le détecteur de fumée doit être remplacé.
Le déclenchement bref du voyant piles faibles lors de l’émission n’a 
pas de signification particulière et fait partie du fonctionnement du dé-
tecteur de fumée.

Notes pour le module radio lisa MC 
(Émetteur multicanal A-2434-0)

Principe de fonctionnement
Le »détecteur de fumée radio lisa MC« envoie en cas d’incendie un 
signal sans fil  vers les récepteurs radio lisa.

Fonction test et voyant piles faibles
Voir page 66 / 68.

Bouton d’essai

        Voyant piles faibles
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14. Informations pour le recyclage
 Les piles ne doivent pas être éliminées dans les ordures
 ménagères. En tant qu’utilisateur final, vous êtes astreint
 par la loi à restituer les piles usées. Après emploi, les
 piles peuvent être restituées gratuitement au vendeur 
ou aux postes de reprise prévus à cet effet (par exemple dans les 
postes de collecte communaux ou dans le commerce). Elles peuvent 
également être retournées au vendeur par poste. Le vendeur rem-
bourse dans tous les cas le port pour le renvoi de votre pile usée.

Le détecteur de fumée a été produit en respectant les sévères critères 
du système de gestion de qualité et de respect de l’environnement 
selon DIN ISO 9001. Il répond aux exigences de la directive RoHS et est 
dépourvu de toutes substances interdites.

La pile est incorporée de manière fixe au détecteur et ne peut 
pas être remplacée.

15. Caractéristiques techniques

Alarme acoustique

Perception acoustique de l’alarme

Domaine d’application

Commande

Visualisation de l’état de service

Alimentation électrique pour détecteurs

Tension d’alimentation du module radio

Capacité de la pile

Durée de vie de la pile du détecteur

Dure de vie de la pile du module radio 

Auto-surveillance

Antivol

Température ambiante de service

Conditions ambiantes, humidité (en permanence, sans condensation)

Dimensions hauteur/diamètre

Poids avec socle

Conforme RoHS/WEEE
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14. Informations pour le recyclage
 Les piles ne doivent pas être éliminées dans les ordures
 ménagères. En tant qu’utilisateur final, vous êtes astreint
 par la loi à restituer les piles usées. Après emploi, les
 piles peuvent être restituées gratuitement au vendeur 
ou aux postes de reprise prévus à cet effet (par exemple dans les 
postes de collecte communaux ou dans le commerce). Elles peuvent 
également être retournées au vendeur par poste. Le vendeur rem-
bourse dans tous les cas le port pour le renvoi de votre pile usée.

Le détecteur de fumée a été produit en respectant les sévères critères 
du système de gestion de qualité et de respect de l’environnement 
selon DIN ISO 9001. Il répond aux exigences de la directive RoHS et est 
dépourvu de toutes substances interdites.

La pile est incorporée de manière fixe au détecteur et ne peut 
pas être remplacée.

15. Caractéristiques techniques

Alarme acoustique

Perception acoustique de l’alarme

Domaine d’application

Commande

Visualisation de l’état de service

Alimentation électrique pour détecteurs

Tension d’alimentation du module radio

Capacité de la pile

Durée de vie de la pile du détecteur

Dure de vie de la pile du module radio 

Auto-surveillance

Antivol

Température ambiante de service

Conditions ambiantes, humidité (en permanence, sans condensation)

Dimensions hauteur/diamètre

Poids avec socle

Conforme RoHS/WEEE

Pression acoustique supérieure à 85 dB (3 m)

Optimisation de fréquence pour l’ouïe humaine

Selon DIN 14676

Par le bouton de contrôle

jaune / rouge

1 x pile au lithium 3,0 V fixe

1 x pile au lithium 3,0 V fixe

2,0 Ah

10 ans typiquement

10 ans typiquement

Oui

Languette de blocage 

De 0° à 55° C

10 à 70% hum. rel.

50 mm x ø 95,5 mm

155 g

Oui
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16. Durée d’usage de la pile

La durée d’usage typique de 10 ans est atteinte dans les conditions suivantes :

Le détecteur de fumée doit être mis en service au plus tard un an après sa 
production. Seuls douze tests de fonctionnement sont effectués par an et il 
n’y a qu’une alarme complète par an d’une durée de 90 secondes.
En plus, une mise en service et deux tests de portée pendant toute la 
durée d’usage ainsi qu’un test de ligne par an. 

Les piles sont insérées de manière définitive et ne peuvent être 
retirées sans ouverture forcée du détecteur de fumée. Lors d’une 
ouverture forcée, la garantie est annulée.

Sous réserve de modifications techniques et de couleur.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d’erreurs ou de fautes 
d’impression!

La conformité avec les directives ci-dessus est attestée par le logo CE 

apposé sur l’appareil. 

EN 60950-1: 2006 + A11: 2006 + A1: 2010 + A12: 2011
EN 14604: 2005 + AC: 2008
RoHS: Directive 2011 / 65 / EC
WEEE: Directive 2002 / 96 / EC

Les déclarations de conformité CE sont consultables sur Internet sur 

le site
www.humantechnik.com /service
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16. Durée d’usage de la pile

La durée d’usage typique de 10 ans est atteinte dans les conditions suivantes :

Le détecteur de fumée doit être mis en service au plus tard un an après sa 
production. Seuls douze tests de fonctionnement sont effectués par an et il 
n’y a qu’une alarme complète par an d’une durée de 90 secondes.
En plus, une mise en service et deux tests de portée pendant toute la 
durée d’usage ainsi qu’un test de ligne par an. 

Les piles sont insérées de manière définitive et ne peuvent être 
retirées sans ouverture forcée du détecteur de fumée. Lors d’une 
ouverture forcée, la garantie est annulée.

Sous réserve de modifications techniques et de couleur.
Nous déclinons toute responsabilité en cas d’erreurs ou de fautes 
d’impression!

La conformité avec les directives ci-dessus est attestée par le logo CE 

apposé sur l’appareil. 

EN 60950-1: 2006 + A11: 2006 + A1: 2010 + A12: 2011
EN 14604: 2005 + AC: 2008
RoHS: Directive 2011 / 65 / EC
WEEE: Directive 2002 / 96 / EC

Les déclarations de conformité CE sont consultables sur Internet sur 
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